
西遠浄化センターにおける運転状況

契約基準 平均値 契約基準 平均値

水温 (℃) － 26.3 24.4 ～ 28.7 － 26.6 25.0 ～ 28.1

pH (－) 5.8～8.6 7.0 6.8 ～ 7.2 5.8～8.6 6.7 6.6 ～ 6.9

透視度 (cm) － 5.0 4.5 ～ 6.0 － >100 >100 ～ >100

SS (mg/L) 350 152 104 ～ 188 40 1 1 ～ 2

BOD　　　(mg/L) 320 187 147 ～ 232 15 5.0 2.2 ～ 8.3

COD　　 (mg/L) － 114 99 ～ 131 － 10.1 8.9 ～ 11.0

T-N (mg/L) － 42.6 41.6 ～ 43.6 － 24.2 18.9 ～ 29.4

T-P (mg/L) － 6.0 5.5 ～ 6.5 － 0.7 0.5 ～ 0.9

－ 180,000 3,000 ＜30 ＜30 ～ <30
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